
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia RODZAJ POSADZKI SUFIT WYMAGANA TEMP ZIMĄ / KLIMATYZACJA

-1.1 KLATKA SCHODOWA A 16,2 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

-1.2 MAGAZYN 203,5 Beton Tynk + 16 st. C / nie

-1.3 LAB OBRÓBKI METALU STREFA OBRABIAREK CNC 49,3 Beton Tynk + 20 st. C / nie

-1.4 POM. TECHNICZNE 35,2 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 16 st. C / nie

-1.5 KL. SCHODOWA B 14,7 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

-1.6 POM. TECHNICZNE 16,7 Beton Tynk + 16 st. C / nie

-1.7 POM. TECHNICZNE 9,5 Beton Tynk + 16 st. C / nie

345,1 m²

0.1 PRZEDSIONEK 22,6 Beton Tynk + 16 st. C / nie

0.2 KLATKA SCHODOWA A 19,3 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

0.3 LABORATORIUM OBRÓBKI METALU 165,1 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

0.4 POM. BIUROWE 23,4 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

0.5 POM. SOCJALNE 7,5 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

0.6 TOALETY 15,9 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

0.7 KOMUNIKACJA 21,1 Beton Tynk + 16 st. C / nie

0.8 KLATKA SCHODOWA B 17,2 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

0.9 SCHOWEK 16,8 Beton Tynk + 16 st. C / nie

0.10 M. SKŁAD. ODP. S. 8,3 Beton Tynk pomieszczenie nieogrzewane

0.11 LABORATORIUM OBRÓBKI DREWNA 244,9 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

0.12 KAB. STEROWANIA 16 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

0.13 KLATKA SCHODOWA C 22,9 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

0.14 POM. SOCJALNE 25 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

0.15 LAB. OBRÓBKI DREWNA 61,1 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

687,1 m²

1.1 MAGAZYN 45,3 Beton Tynk + 16 st. C / nie

1.2 POM. BIUROWE 26,9 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

1.3 KLATKA SCHODOWA A 19,3 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

1.4 LAB. TAPICERSKIE 119,9 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

1.5 LAB. TAPICERSKIE 144,4 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

1.6 POM. SOCJALNE 7,6 Płytki ceramiczne Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

1.7 TOALETY 15,9 Płytki ceramiczne Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

1.8 KL. SCHODOWA B 17,1 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

1.9 LAB. TAPICERSKIE 16,5 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

1.10 KOMUNIKACJA 43,5 Beton Tynk + 16 st. C / nie

1.11 LAB. BADAŃ PARAMETRYCZNYCH 114,9 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

1.12 POM. BIUROWE 27,9 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

Zestawienie pomieszczeń

Poziom -1

Poziom 0

Poziom +1



1.13 KL. SCHODOWA C 23,1 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

1.14 LAB. BIOTWORZYW I NOWYCH MATERIAŁÓW 87,6 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

709,9 m²

2.1 MAGAZYN 46 Beton Tynk + 16 st. C / nie

2.2 POM. BIUROWE 27,7 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

2.3 KL. SCHODOWA A 19,8 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

2.4 STREFA DRUKAREK FUSE 19,3 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

2.5 MOCKUP STUDIO 245,6 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / nie

2.6 POM. SOCJALNE 7,6 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

2.7 TOALETY 15,9 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

2.8 KL. SCHODOWA B 17,5 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

2.9 POM. TECHNICZNE 16,5 Beton Tynk + 16 st. C / nie

2.10 KOMUNIKACJA 39,8 Beton Tynk + 16 st. C / nie

2.11 SALA SZKOLEŃ 20,7 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

2.12 STUDIO PROJEKTOWE + LAB. ANALIZ WIRTUALNYCH 144,5 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

2.13 KL. SCHODOWA C 23,1 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

2.14 BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW 87,6 Beton Tynk + 16 st. C / nie

731,6 m²

3.1 MAGAZYN 44,3 Beton Tynk + 16 st. C / nie

3.2 POM. BIUROWE 27,7 Beton Tynk / panele akustyczne 30% + 20 st. C / tak

3.3 KL. SCHODOWA A 19,3 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

3.4 STUDIO FOTOGRAFICZNE 265,6 Beton Tynk + 20 st. C / tak

3.5 KL. SCHODOWA B 17,1 Okładzina betonowa Tynk + 16 st. C / nie

3.5 POM. SOCJALNE 7,6 Płytki ceramiczne Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

3.6 POM. TECHNICZNE 16,5 Beton Tynk + 16 st. C / nie

3.6 TOALETY 15,9 Beton Sufit modułowy z siatki + 20 st. C / nie

414,0 m²

2 887,7 m²

3. Kondygn.

Poziom +2


